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RESUMEN 
 
 
 
 El presente informe contiene el diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario para el caserío El Terrero y el diseño del sistema de agua potable en 
su fase de distribución para la aldea Hierba Buena; ambos del municipio de 
Jalapa, departamento de Jalapa y está compuesto por los siguientes capítulos. 
 
 Se describe la monografía del municipio de Jalapa, donde se hace 
referencia de su localización y extensión territorial, división político-
administrativa, demografía, tipos de suelos, hidrografía y servicios básicos 
como: agua, drenajes, recolección de desechos sólidos, energía eléctrica; así 
como de sus condiciones climáticas. Aspectos, datos y generalidades de suma 
importancia para los diseños que se presentan en los capítulos subsecuentes. 
 
 Se presenta el diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el 
caserío El Terrero y el diseño del sistema de agua potable para la aldea Hierba 
Buena. En cada capítulo se describe la metodología y el proceso de cálculo de 
cada caso, especificaciones técnicas, cronogramas de ejecución, resúmenes de 
presupuestos necesarios para su construcción y estudios de impacto ambiental. 
Tanto los cálculos hidráulicos, como planos y boletas ambientales son 
presentadas al final del presente trabajo de graduación. 
 
 
 
 
 
 
XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para el caserío El Terrero y 
el sistema de agua potable para la aldea Hierba Buena del municipio de Jalapa, 
departamento de Jalapa. 
 
Específicos 
 
1. Realizar una investigación monográfica del municipio de Jalapa, 
departamento de Jalapa, para determinar sus necesidades básicas para 
futuras investigaciones. 
 
2. Capacitar a los miembros del comité de agua potable de la aldea Hierba 
Buena sobre la correcta operación y mantenimiento del sistema de agua 
potable que acá se diseña. 
 
3. Contribuir con el saneamiento ambiental por medio del sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el caserío El Terrero. 
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XXI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Por medio del programa de Ejercicio Profesional Supervisado la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala busca identificar 
necesidades básicas y prioritarias en los distintos municipios del país de 
manera que se encuentren soluciones técnicas para brindar condiciones 
sanitarias, educativas, de salud e infraestructura para el desarrollo. 
 
Por lo anteriormente mencionado es de suma importancia diseñar un 
sistema de alcantarillado sanitario para el caserío El Terrero debido a la intensa 
contaminación por las aguas negras y vectores que se observan a simple vista, 
que causan enfermedades gastrointestinales en esa comunidad y que corren 
sobre las calles. Realizarlo significará un aporte vital para un futuro diseño de 
una planta de aguas residuales a fin de cumplir con la normativa vigente del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para el saneamiento de los 
efluentes de agua. 
 
También para la aldea Hierba Buena es de suma importancia disminuir 
los casos de enfermedad gastrointestinal debido a la mala calidad del agua que 
es conducida por mangueras y que no posee un sistema de cloración en la 
actualidad, situación que es demostrada en el análisis fisicoquímico sanitario y 
bacteriológico que se presenta en este informe. Actualmente, los vecinos de 
esta comunidad deben recorrer largas distancias en caminos en mal estado 
para obtener agua que posee condiciones que no llenan la calidad para 
denominarla como potable. 
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1. MONOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA 
 
 
 
1.1. Localización y extensión territorial aldea Hierba Buena 
 
El municipio de Jalapa es parte de los municipios que pertenecen a la 
región IV del suroriente de Guatemala. Las coordenadas geográficas de su 
cabecera son: latitud norte de 14° 37’ 58” y longitud oeste de 89° 59’ 20”. 
 
“En relación a las colindancias, el municipio colinda: al norte con el 
departamento de El Progreso, al este con San Pedro Pinula y San Manuel 
Chaparrón, al sur con San Carlos Alzatate, Monjas y Mataquescuintla y al oeste 
con Sanarate y Sansare del departamento de El Progreso y el municipio de 
Mataquescuintla, Jalapa.” 1 
 
De acuerdo con el IGN el municipio tiene una extensión territorial de 544 
kilómetros cuadrados, lo que le permite ser el municipio más extenso del 
departamento de Jalapa y la cabecera de este. Además, como es común en 
Guatemala, es el centro de comercio en el departamento por ser la cabecera. 
 
El primer asentamiento de Jalapa, del que se tiene información es un lugar 
llamado Xhule, esos habitantes se trasladaron posteriormente a la montaña de 
Santa María Xalapán. Después formó parte del territorio de Mictlán y luego de 
Jutiapán, y por Decreto núm. 197 del 24 de noviembre de 1873, emitido por el 
General Justo Rufino Barrios se constituyó en departamento siendo su primer 
jefe político el Coronel Vicente Fuentes. 
                                            
1 GONZÁLEZ, S. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de 
inversión - municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Guatemala. p. 3-4. 
2 
 
Según el Dr. Jorge Luis Arriola, la palabra Jalapa se deriva del náhualt xal-
a-pan que significa en agua arenosa. De Xalli- arena, a-apócope de Atl.(agua o 
río), y pan-posposición locativa. Actualmente, es ampliamente conocida como 
La morena climatológica de oriente por lo benévolo de su clima respecto a otros 
lugares del oriente del país. 
 
Figura 1.         Localización del municipio de Jalapa, Jalapa 
 
 
 
Fuente: Google Maps. https://www.veomapas.com/mapa-mudo-de-los-municipios-de-
guatemala-m184.html. Consulta: enero 2018. 
3 
 
La aldea Hierba Buena pertenece a la microrregión número 4 colinda al 
norte con aldea Sansurutate, al sur con aldea La Paz y caserío Los González, al 
oeste con caserío Los Ucelos y al este con caserío El Pinalito, tiene una 
extensión territorial de 133,23 Ha. Sus coordenadas geográficas son N 14° 38' 
35.91" W 90° 6' 23.12". 
 
 El caserío El Terrero pertenece a la microrregión número 18 colinda al 
norte con caserío La Laguna, aldea Achiotes, al sur con la zona 2 de la 
cabecera municipal, al oeste con la RN-18 que conduce de Jalapa al municipio 
de Mataquescuintla y al este con las colonias Villa Hermosa y Alcalá. Tiene una 
extensión territorial aproximada de 19,56 Ha. Sus coordenadas geográficas son 
N 14° 39' 5.31" W 89° 59' 45.88". 
 
Figura 2. Localización de los centros poblados del municipio de 
Jalapa, Jalapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, Dirección Municipal de Planificación.  
4 
 
1.2. División político-administrativa 
 
Según el censo poblacional del INE de 2002, el municipio de Jalapa 
contaba con 134 lugares poblados, distribuidos en: área urbana que abarca la 
ciudad de Jalapa dividida en 1 colonia; y área rural con 31 aldeas, 87 caseríos, 
2 parajes, 12 fincas y otra categoría de poblado.  
 
“El acuerdo municipal de 2010 que actualizó las categorizaciones de los 
lugares poblados del municipio Jalapa cuenta con 191 comunidades, 
distribuidos en: área urbana con la Ciudad dividida en 5 barrios, 21 colonias y 
su área rural con 40 aldeas, 121 caseríos, 1 paraje y 3 fincas.”2 
 
Los centros poblados están organizados en 20 microregiones de acuerdo 
con variables que inducen a la eficiencia del gasto público, que son: Cercanía: 
radio máximo de 2 kilómetros; Población: 2 000 habitantes en promedio; Zonas 
con problemáticas y vías de acceso en común. 
 
La lengua indígena predominante es el poqoman aunque se considera en 
vías de extinción en el municipio debido a que solo lo hablan algunos ancianos. 
 
1.3. Demografía 
 
Según el XI censo de población y VI de habitación del Instituto Nacional 
de Estadística INE 2002, el municipio de Jalapa tiene una población censada de 
105 796 habitantes, siendo el 44 % de la población del departamento. La mayor 
concentración poblacional se da en el casco urbano y la montaña Santa María 
Xalapán, habiendo una menor concentración poblacional en Ladinos Pardos y 
el Sector del Volcán Jumay. 
                                            
2
 SEGEPLAN. Plan de Desarrollo Jalapa, Jalapa. Guatemala. p. 10 y 12. 
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De acuerdo con los datos del mismo censo, al 30 de junio del 2012 el 
número de habitantes del departamento de Jalapa fue de 127 297 habiendo 
crecido un 2,79 % entre el 2011 y el 2012 de los cuales 48,3 % son hombres y 
51,7 % son mujeres de los cuales el 67,1 % es rural. 
 
Con base en el método de crecimiento poblacional geométrico, para 
2018 se estima una población de 172 428 habitantes para el municipio de 
Jalapa, proyectándose un crecimiento poblacional anual del 3,1 % 
aproximadamente. La densidad poblacional del municipio estimada para 2018 
es de 317 habitantes por km2. 
 
En relación con la distribución de etnias en el municipio, en 1994 el 30 % 
de la población se identificaba como indígena. Sin embargo, en 2002 el 
porcentaje disminuyó a un 8 %. Se piensa que para el censo que se realiza en 
2018 se mantenga esta tendencia, haciendo que el porcentaje sea aún menor. 
 
Se puede afirmar que la población del municipio es, en su mayoría, joven 
ya que el 57 % de la misma es menor de 20 años. Al último censo se reportaron 
más mujeres (54 320) que hombres (51 566). 
 
1.4. Tipos de suelos 
 
Los suelos presentes en Jalapa son poco profundos, excesivamente 
drenados y desarrollados sobre ceniza volcánica cementada de color claro que 
debió acumularse en el tiempo en que Centroamérica estuvo cubierta de toba 
volcánica. El suelo superficial y subsuelo se encuentran a una profundidad de 
10 a 30 centímetros, espesor que constituye la capa vegetal también llamada 
humus. El subsuelo se caracteriza por ser duro cuando está seco pero friable al 
estar húmedo es decir, que esto sucede cuando el subsuelo está constituido por 
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una roca sedimentaria poco consolidada, por lo que es deleznable y puede ser 
desmenuzada o disgregada con los dedos. La roca madre es el granito y el 
gneis. 
 
 Las pendientes de la topografía  de los terrenos oscilan entre el 12 % y 
45 % lo cual hace que sean pendientes catalogadas como fuertes. De acuerdo 
con la clasificación de reconocimiento de suelos de la República de Guatemala 
realizada por Charles Simmons en 1959, el municipio de Jalapa está ubicado en 
el altiplano diferenciado volcánico metamórfico y sedimentario y planicie inferior 
del Petén y norte. En relación con la utilización del suelo, generalmente se 
aprovechan para cultivos permanentes, bosques, vida silvestre, recreación y 
conservación de cuencas.3 
  
De acuerdo a Simmons, Jalapa debió poseer bosques densos y es 
probable que aún existan algunos que pudieran tener valor económico como 
pino, cipreses, entre otros. Se sabe que mucho de esa área que poseyó 
bosques debió haber sido utilizada posteriormente para la agricultura, cuyo 
principal producto es el maíz pero también se utiliza para producir durazno, 
aguacate, yuca, y brócoli. 
 
1.5. Hidrografía 
 
La tala inmoderada de árboles ha provocado que muchas de las vertientes 
hidrográficas disminuyan, como el río Jalapa, que es el más importante y forma 
un semicírculo que atraviesa por el lado suroeste, la ciudad. Entre algunos de 
los ríos se localizan: Blanco, Orchoj, Agua Zarca, Frío, Irisapa, Confitero; 
además existen algunas lagunetas como la de Salfate, Achiotes, Los Izotes, El 
                                            
3
 GONZÁLEZ, S. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de 
inversión - municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Guatemala. p. 3-4. 
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Sapo, El Pito, Itzacoba, del Jutillo, Quebraditas, Parinaque y Chagüite. Cuenta 
además, con quebradas y riachuelos que aumentan el caudal en invierno y 
disminuye considerablemente en época seca. 
 
1.6. Servicios básicos 
 
 Como servicios básicos se analizan el servicio de agua potable, 
sanitarios, la recolección de basura, energía eléctrica, entre otros. 
 
1.6.1. Servicio de agua 
 
En el municipio de Jalapa, el último censo indica que aproximadamente el 
82 % de hogares cuentan con fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
potable. Este porcentaje es relativamente alto en comparación con otros 
municipios, sin embargo, la calidad de agua distribuida en ciertas regiones no 
es de buena calidad pues no recibe el tratamiento adecuado. En el mes de 
mayo de 2018, delegados del MSPAS informaron a la Municipalidad que solo el 
20 % de los servicios cuentan con sistemas de potabilización de agua. 
 
La cabecera municipal cuenta con 15 pozos, siendo estos los siguientes: 
San Francisco, Las Marías, Cementerio Municipal, El Terrero, El Lazareto, 
Chipilapa, Linda Vista, Bosques de Viena 1, Bosques de Viena 2, La Gracia, 
Valle Bello, El Arenal, Terminal Nueva, Estadio Municipal y Templo Minerva. 
 
El servicio de agua potable en el área rural es casi nulo tomando en 
cuenta la cloración como parte de la potabilización del agua. Sin embargo, la 
gran mayoría de centros poblados cuentan con servicios de agua que no 
cumplen con lo especificado. Son pocas las comunidades que no tienen acceso 
al agua directamente en su poblado. 
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1.6.2. Servicios sanitarios 
 
La red de alcantarillado sanitario es uno de los servicios más deficientes 
en el municipio de Jalapa ya que según el Instituto Nacional de Estadística 
apenas un 75 % de la población cuenta con una red de drenajes, una fosa 
séptica o un excusado lavable. Además, “las zonas que cuentan con una red de 
drenajes descargan las aguas contaminadas en ríos sin darles el debido 
tratamiento y las que poseen sistema de fosa séptica no le dan el 
mantenimiento adecuado, lo que provoca contaminación e infertilidad de los 
suelos.”4 
 
De acuerdo con el Decreto 236-2006, las municipalidades están en la 
obligación de brindar tratamiento a las aguas residuales antes que estas lleguen 
a los cuerpos de agua.  
 
En la tabla I, se ilustra mejor la situación del municipio respecto a las 
plantas de tratamiento de aguas residuales: 
 
1.6.3. Recolección de desechos sólidos 
 
“La extracción de basura se da únicamente en el casco urbano, a través 
de empresas privadas, siendo trasladados los desechos al basurero municipal 
ubicado en el cementerio de la localidad, donde son enterrados y sin manejo 
adecuado, siendo fuente de contaminación ambiental.”5 
 
                                            
4
 Instituto Nacional de Estadística. Caracterización Departamental Jalapa 2012. p. 15. 
5
 SEGEPLAN. Plan de Desarrollo Jalapa. p. 33. 
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Tabla I. Situación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa 
 
Cantidad Situación de la PTAR Ubicación de la PTAR 
2 
Construida sin 
funcionamiento 
Colonia Los Encinos 
Colonia Alcázar 
6 En funcionamiento 
Colonia Bonilla 
Colonia Las Marías 
Aldea San José Carrizal 
Aldea Sanyuyo 
Zona 5 
Barrio Chipilapa 
4 En construcción 
Barrio La Democracia 
Caserío La Aurora 
Caserío El Terrero 
Colonia Linda Vista 
3 En planificación 
Calzada Justo Rufino 
Barrios 
Avenida El Cementerio 
Salida a Pinula 
2 En reparación 
Aldea El Chagüite 
Caserío El Lazareto 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En 2017 se crea la empresa municipal Jalapa Limpia, que también presta 
el servicio de recolección de basura dando cobertura a un 10 % de los usuarios 
con los que cuenta la cabecera municipal. La empresa también realiza 
campañas educativas en centros escolares y en áreas rurales para mejorar el 
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manejo de los desechos. Existen otras 4 empresas privadas que se dedican a la 
recolección de basura, sin embargo, la cantidad de dinero que aportan a la 
municipalidad por utilizar el vertedero municipal es muy poco. 
 
Existe un vertedero municipal que no llena las condiciones sanitarias 
mínimas. Se observan personan que viven de los restos de basura que llegan al 
lugar. El MARN ha solicitado a la municipalidad el cierre técnico, en la 
actualidad se evalúan otros lugares en donde construir el futuro basurero 
municipal, sin embargo, situaciones económicas y legales han hecho que los 
planes sean pospuestos una y otra vez. 
 
En aldeas y caseríos es común quemar los desechos sólidos en los patios 
de las viviendas, salones comunales o centros educativos. Otra práctica es 
tirarla en basureros clandestinos, usarlos como relleno o tirarla directamente en 
las quebradas o ríos. 
 
1.6.4. Energía eléctrica 
 
El último censo, indica que el 81 % de hogares del municipio contaban con 
el servicio eléctrico, las viviendas del casco urbano reciben el servicio de la 
empresa eléctrica municipal y las comunidades rurales son atendidas por 
empresas privadas como DEORSA. 
 
De acuerdo con el último conteo de lámparas en el municipio, existen 
instaladas unas 4 673 lámparas. Se calcula que el 70 % de estas poseen 
tecnología amigable con el ambiente, prevaleciendo aún lámparas de mercurio, 
sodio e incandescentes que producen un consumo de energía mayor. El costo 
de alumbrado público es de los más bajos a nivel nacional (Q 12,00 
mensuales). 
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Existe una empresa eléctrica municipal establecida desde mediados de los 
años 70 y provee de energía al casco urbano, existen planes para extender las 
líneas de distribución de esta empresa especialmente hacia el sector sur que 
posee algunas empresas cuyo consumo energético es alto y podrían generar 
ingresos que permitan que la inversión de dicha extensión de líneas de 
distribución sea factible. También existen planes para generar energía eléctrica 
a través de paneles solares. 
 
1.7. Condiciones climatológicas 
 
Las condiciones del clima del municipio de Jalapa que se describen a 
continuación fueron obtenidas de los datos registrados en la estación del 
INSIVUMEH ubicada en el municipio. 
 
Tabla II. Condiciones climatológicas del municipio de Jalapa, Jalapa 
 
Descripción Promedio Anual Unidad 
Elevación de Estación 1 760 msnm 
Temperatura media 15,2 °C 
Temperatura máxima promedio 21,7 °C 
Temperatura mínima promedio 8,7 °C 
Temperatura máxima absoluta 29,8 °C 
Temperatura mínima absoluta 4,0 °C 
Precipitación 1 002,8 mm 
Humedad relativa 83 % 
 
Fuente: INSIVUMEH. 
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2. FASE TÉCNICA 
 
 
 
2.1. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío El 
Terrero 
 
Después de haber realizado un diagnóstico en el municipio de Jalapa, se 
estableció que el caserío El Terrero presenta una alta necesidad de un servicio 
de alcantarillado sanitario ya que sus habitantes padecen constantemente de 
enfermedades gastrointestinales y sus hogares se ven afectados visualmente 
debido a la escorrentía de aguas servidas sobre las calles. Otras molestias, 
como los mosquitos debido a las aguas que permanecen en relativo reposo, 
también son preocupación de los vecinos del sector. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El diseño del sistema de alcantarillado sanitario propuesto fue realizado 
con base en la normativa del Instituto del Fomento Municipal (INFOM). Sin 
embargo, en algunos parámetros se hace uso de otros criterios que son 
debidamente fundamentados como especificaciones de la tubería a utilizar. 
 
La longitud del proyecto establecida con base en la sumatoria de todas las 
longitudes tanto de la tubería central como de las conexiones domiciliares es de 
5 008,20 metros que incluye 77 pozos de visita. La tubería será de PVC y los 
pozos de visita serán construidos de ladrillo tayuyo. Se indicará el lugar a 
diseñar las plantas de tratamiento de aguas residuales y las fosas sépticas con 
los pozos de absorción. 
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2.1.2. Levantamiento topográfico 
 
Un levantamiento topográfico se refiere a todas las acciones realizadas 
con un equipo especial con el fin de determinar coordenadas y elevaciones de 
un terreno específico a ser utilizado en un proyecto. Dependiendo del tipo de 
levantamiento realizado el equipo puede incluir: teodolito, estación total, GPS, 
trípode, plomadas, estadales o prismas. 
 
Para este caso el levantamiento topográfico fue realizado con equipo que 
incluía lo siguiente: 
 
 Teodolito marca SOKKIA TM20H 
 Prisma de 2 metros de altura 
 Trípode de metal 
 Cinta métrica de 50 metros 
 Estacas o trompos 
 Mazo 
 
2.1.3. Componentes del sistema 
 
Los componentes de un sistema de alcantarillado por lo general son: 
colectores, pozos de visita y conexiones domiciliares. Estos tres se pueden 
clasificar en distintos tipos de acuerdo con su ubicación, función o 
características.  Además, de estos tres, hoy en día es indispensable considerar 
como un componente de un sistema de alcantarillado a la planta de tratamiento, 
fosa séptica y pozo de absorción, la cual no será diseñada en el presente 
documento. 
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2.1.3.1. Colectores 
 
Son todas las tuberías encargadas de transportar los caudales: 
domésticos, industriales, comerciales, de conexiones ilícitas y los de infiltración. 
Se caracterizan porque son diseñadas como canales abiertos, por lo que nunca 
deben trabajar a sección llena. De acuerdo con su ubicación se pueden 
clasificar de la siguiente forma: 
 
 Colector primario: son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente 
en las partes más bajas de las ciudades y que transportan las aguas hasta 
su disposición final. 
 
 Colector secundario: son las tuberías que transportan las aguas residuales 
desde los colectores terciarios hasta los primarios. Por lo general, se 
sitúan enterrados en las vías públicas. 
 
 Colector terciario: son tuberías de pequeño diámetro a los cuales se 
conectan las acometidas domiciliares. 
 
Para el caso del presente diseño los colectores solo poseen dos tipos de 
diámetro, siendo estos de 6” y 8”, por lo que no serán caracterizados como lo 
que se ha mencionado anteriormente debido a la poca diferencia entre sus 
diámetros. 
 
2.1.3.2. Pozos de visita 
 
Son estructuras utilizadas en un sistema de alcantarillado con el fin de 
verificar el correcto funcionamiento del flujo dentro de los colectores o de 
efectuar tareas de limpieza y mantenimiento, así como para cambios de 
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dirección y recepción de flujos de tuberías. Los materiales utilizados pueden ser 
variados, pero estos deben cumplir con la condición de ser impermeables. Los 
más utilizados en el medio nacional suelen tener un diámetro mínimo de 1,20 
metros y tienen forma de cono truncado.  
 
Para este trabajo se diseñaron pozos de 0,70 metros, especialmente en el 
inicio de cada tramo, esto debido a la utilización de tubería de PVC con la 
Norma ASTM F-949 la cual es fabricada con normas que permiten pozos de 
hasta 0,45 metros para carreteras de terracería. Estas especificaciones están 
respaldadas por la American Water Works Association (AWWA), en sus 
manuales (especialmente su manual AWWA M23, para tuberías de PVC), de 
gran aplicación a nivel mundial y, sobretodo, en el continente americano. 
 
De acuerdo con lo establecido en la norma del Instituto del Fomento 
Municipal, los pozos de visita o inspección deben ser colocados en cualesquiera 
de las siguientes condiciones: 
 
 Entre tramos de longitudes menores a 100 metros 
 Cuando existe cambio de diámetro de tubería 
 Cuando existe un cambio de pendiente de tubería 
 Unión de dos o más tubos 
 Al inicio de un tramo 
 
2.1.3.3. Conexiones domiciliares 
 
Son pequeñas cámaras fabricadas de hormigón, ladrillo o plástico que 
conectan la tubería proveniente de una propiedad privada al alcantarillado 
público, también las hay prefabricadas de concreto y tienden a ser cada vez 
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más comunes entre la población. Están formados por dos elementos principales 
que son los siguientes: 
 
 Candela: es una caja o tubo con diámetro mínimo de 0,60 metros (tubería 
de 12”) que recibe las aguas residuales provenientes de la vivienda. La 
profundidad máxima que pueden tener es de 1 metro. 
 Tubería de acometida: es un tubo que se conecta al sistema en la mitad 
superior del colector a una inclinación de 45 grados bajo la horizontal. 
Generalmente tiene una medida de 4” para tubería de PVC y de 6” para 
tubería de concreto. 
 
2.1.4. Parámetros de diseño 
 
Los parámetros a continuación descritos son de gran influencia en el diseño 
final del sistema de alcantarillado. Para establecerlos se utilizaron criterios 
sugeridos en normas y distintos métodos matemáticos. 
 
2.1.4.1. Población actual 
 
Debido a que la municipalidad de Jalapa no cuenta con datos actualizados 
de la población actual del caserío, se optó por utilizar la densidad de vivienda 
incluida en el normativo de INFOM que es de 6 habitantes por cada vivienda. 
Durante el levantamiento topográfico y las visitas de campo se estableció que 
actualmente el caserío El Terrero cuenta con 346 viviendas, por lo tanto, el 
número de habitantes a utilizar el servicio actualmente es de 2 076. 
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2.1.4.2. Período de diseño 
 
Se refiere al tiempo de funcionamiento o vida útil que se estima al 
proyecto. Es uno de los parámetros más importantes en diseño de 
alcantarillados sanitarios, ya que en base en este se determina la población 
futura y por ende el caudal de diseño del sistema.  
 
De acuerdo con el reglamento del INFOM, los sistemas de alcantarillado 
deben ser proyectados a un período de 30 a 40 años, esto con el fin de que la 
inversión resulte viable de realizar. Para este proyecto se hará uso de un 
periodo adicional de 2 años al periodo mínimo establecido por INFOM por el 
tiempo que se requiere para solicitar presupuesto, licitar y ejecutar el proyecto. 
 
2.1.4.3. Estimación de población futura 
 
El establecimiento de la población futura, que será utilizada en el diseño 
del sistema se puede realizar con base en distintos métodos. A manera de tener 
datos para comparar se realizó tanto el método lineal como el del incremento 
geométrico, al final se decidió utilizar el método del incremento geométrico ya 
que su comportamiento logarítmico está más apegado a la realidad del 
crecimiento poblacional. 
 
Para ambos métodos se hizo uso de una tasa de crecimiento del 3,1 % 
anual, que es establecida para el departamento de Jalapa por el Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
 Método lineal 
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Donde: 
 
Pf = población futura. (habitantes) 
Pa = población actual. (habitantes) 
r = tasa de crecimiento (%) 
n = periodo de diseño (años) 
 
Utilizando los datos del caserío el Terrero, se obtiene: 
 
              [                 ]            
 
 Método geométrico 
 
          
  
 
Donde: 
 
Pf = población futura. (habitantes) 
Pa = población actual. (habitantes) 
r = tasa de crecimiento (%) 
n = periodo de diseño (años) 
 
Utilizando los datos del caserío El Terrero, se obtiene: 
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2.1.4.4. Dotación 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la municipalidad de Jalapa, 
para el caserío El Terrero debe tomarse una dotación de 200 l/hab/día, 
abastecida principalmente por un pozo ubicado en la comunidad y otro pozo 
más que recientemente fue perforado para aumentar el caudal actual, ambos 
caudales son enviados a un tanque de almacenamiento que está ubicado en la 
parte alta del caserío. Esta dotación es la cantidad mínima que recomienda el 
Instituto de Fomento Municipal en su normativa general para diseño de 
alcantarillados en el inciso 2.6.2 Caudal Medio Diario por lo que se toma como 
aceptable. 
 
2.1.4.5. Factor de retorno 
 
Por teoría es conocido que un porcentaje del agua suministrada a la 
población no es incluido en las tuberías de alcantarillado. Esto se debe a que la 
misma es evaporada, regada en jardines o desviada. El factor de retorno 
establece el porcentaje de agua que es finalmente retornada al sistema y sus 
valores varían desde 0,70 hasta 0,95. 
 
Para este caso se cuenta con una población donde se carece de 
industrias, existe bastante vegetación y la mayoría de las casas cuentan con un 
patio por lo que se considera un factor de retorno de 0,8. 
 
2.1.5. Determinación del caudal de diseño 
 
El caudal de diseño, como su nombre lo indica es el que permite diseñar el 
sistema de alcantarillado. Con base en este se establece la tubería y 
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pendientes para posteriormente hacer chequeo en las relaciones hidráulicas y 
cotas invert. 
 
Para establecer el caudal de diseño es necesario establecer la población 
futura, identificar industrias existentes, identificar comercios y realizar cálculos 
de distintos factores a continuación descritos. 
 
2.1.5.1. Caudal domiciliar 
 
El caudal domiciliar representa todas aquellas descargas de aguas 
residuales provenientes del uso humano para satisfacer necesidades de 
limpieza o en la producción de alimentos.  
 
     
      (  )       
      
 
 
Donde: 
 
Qdom = caudal domiciliar (l/s) 
Dot = dotación de agua (l/hab/día) 
Pf = población futura (hab) 
F.R. = factor de retorno 
 
Utilizando los datos proyectados del caserío El Terrero, se obtiene: 
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2.1.5.2. Caudal comercial 
 
El caudal comercial integra todas las descargas de aguas residuales 
realizadas por los distintos comercios como: restaurantes, hoteles, teatros, 
cines, entre otros. La dotación diaria para los comercios varía dependiendo del 
tipo de comercio desde 600 hasta 3 000 litros. 
 
Para el caso del caserío El Terrero se consideran 10 comercios que 
puedan establecerse a futuro, tomando en cuenta que no es un área para 
categorizarse como industrial o comercial, con una dotación promedio de 1 500 
l/comer/día. 
 
     
               
      
 
 
Donde: 
 
Qcom = caudal 22ommercial (l/s) 
Dotcom = dotación comercial (l/comercio/día) 
 
 
Utilizando los datos del caserío El Terrero, se obtiene: 
 
     
                          
      
          
 
 
2.1.5.3. Caudal de infiltración 
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Este caudal es producido por la infiltración de agua que se da a través de 
la tubería. La razón de esta infiltración puede ser por defectos en la tubería, 
juntas, conexiones y paredes de los pozos de visita. Para calcularlo, se debe 
tomar en cuenta: la ubicación del nivel freático, el diámetro y el material de la 
tubería. Para este caso se cuenta con tubería PVC de 6” ubicada por encima 
del nivel freático. 
 
             
 
Donde: 
 
QI = caudal de infiltración (l/s) 
  = diámetro de tubería (Pulg) 
 
Utilizando los datos del caserío El Terrero, se obtiene: 
 
                       
 
2.1.5.4. Caudal de conexiones ilícitas 
 
Este caudal es producido debido a las personas que ilegalmente conectan 
tuberías de agua pluvial al sistema de alcantarillado sanitario. Se recomienda 
asumir un porcentaje desde 0,5 hasta 2,5 % de viviendas conectadas 
ilícitamente. Para este caso se asumirá el 2,5 % debido a los antecedentes que 
se presentan en otros proyectos del municipio. 
 
Para determinar el caudal se hace uso del método racional que depende 
de: la intensidad de lluvia, el área del terreno y el coeficiente de escorrentía del 
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suelo. Este modelo matemático se considera válido idealmente para cuencas 
urbanas entre 5 y 20 Ha pudiendo ampliarse el límite superior hasta 200 Ha.  
 
Los datos fueron obtenidos del INSIVUMEH y de la superficie topográfica 
creada virtualmente. 
 
     
   
   
                  
 
Donde: 
 
Qc.I = caudal de conexiones ilícitas (l/s) 
C = coeficiente de escorrentía del terreno 
I = intensidad de lluvia del área (mm/hr) 
A = área que es factible conectar ilícitamente (Ha) 
 
Tabla III. Determinación del coeficiente de escorrentía 
 
Coeficiente Superficie 
0,70 – 0,95 Concreto 
0,85 – 0,90 Asfalto 
0,40 – 0,85 Piedra o ladrillo 
0,10 – 0,30 Terreno desocupado 
 
Fuente: BARRILLAS RAMÍREZ, Edgar, Diseño de la red de alcantarillado sanitario de las 
aldeas La Majada y Antobrán, del municipio de Zacapa. p. 21. 
 
Utilizando los datos del caserío El Terrero, se obtiene: 
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2.1.5.5. Caudal industrial 
 
Como su nombre lo indica este caudal representa a las descargas 
producidas por todas las industrias ubicadas en los tramos a cubrir con el 
alcantarillado. La dotación de agua para las industrias varía desde 1 000 hasta 
18 000 litros diarios por industria. Para este caso no se cuentan con industrias 
en el área, por lo cual este caudal no es considerado en el diseño. 
 
2.1.5.6. Caudal sanitario 
 
El caudal sanitario está conformado por las aguas servidas provenientes 
del: caudal domiciliar, caudal comercial, caudal de conexiones ilícitas, caudal de 
infiltración y caudal industrial. 
 
                            
                           
 
 
       
 
 
 
 
2.1.5.7. Factor de caudal medio 
 
Una vez obtenido el caudal sanitario se procede a integrar el caudal medio 
de área a drenar a distribuir dentro del número de habitantes. El valor del factor 
de caudal medio se debe encontrar en distintos rangos dependiendo del 
reglamento utilizado. 
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Tabla IV. Valores para el factor de caudal medio 
 
Reglamento Valores del factor de caudal medio 
Dirección General de Obras Públicas (DGOP) 0,002 < fqm < 0,005 
Municipalidad de Guatemala fqm = 0,003 
Instituto del Fomento Municipal (INFOM) fqm = 0,0046 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
    
    
  
 
 
Donde: 
 
Fqm = factor de caudal medio 
Qsan = caudal sanitario (l/s) 
Pf = población futura (hab) 
 
Utilizando los datos del caserío El Terrero, se obtiene: 
 
    
         
         
         
 
Para este proyecto se hará uso del criterio propuesto por la Municipalidad 
de Guatemala, por lo tanto, el factor de caudal medio a utilizar es 0,003. 
 
2.1.5.8. Factor de Hardmon 
 
El factor de Hardmon, también conocido como factor de flujo instantáneo 
es utilizado para representar la variación que puede tener el caudal a lo largo 
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del día debido a una alta demanda. El valor de este depende de la población 
futura y su valor suele variar desde 1,5 hasta 4,5. 
   
   √  
  √  
 
 
Donde: 
 
FH = factor de Hardmon 
Pf = población futura en miles (hab) 
 
Utilizando los datos del primer tramo se obtiene: 
 
   
   √     
  √     
        
 
2.1.5.9. Caudal de diseño 
 
El caudal de diseño se calcula en función del factor del caudal medio, el 
factor de Hardmond y la población presente en cada tramo entre pozo y pozo. 
Por lo tanto, su valor va en aumento a medida que se acumulan más 
habitantes. Para este caso se deja como muestra el primer tramo. 
 
     (   )                 
 
Donde: 
 
Qdis = caudal de diseño (l/s) 
Fqm = factor de caudal medio 
FH = factor de Hardmond 
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# 
Habtra 
= número de habitantes del tramo en consideración 
 
Utilizando los datos del primer tramo del caserío El Terrero, se obtiene: 
 
                                        
 
2.1.6. Cotas Invert 
 
Las cotas invert son los niveles inferiores dentro de las tuberías que 
determinan la localización de la entrada y salida de estas, dentro de un pozo de 
visita o en las cajas de registro para drenajes. La determinación de dichas cotas 
depende de factores como: el tipo de tránsito del área, la pendiente del terreno 
y las profundidades de los pozos de visita. Para el cálculo de estas se debe 
tomar en cuenta las ecuaciones a continuación descritas. 
 
                       
                       
          
       
  
     
                    
               
 
Donde: 
 
CI = cota invert inicial 
CTi = cota de terreno inicial 
CTf = cota de terreno final 
Hmin = altura mínima de pozo 
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Et = espesor de tubería 
 tubo = diámetro de tubería 
S%terreno = pendiente del terreno 
CIE = cota invert de entrada 
CIS = cota invert de salida 
S%tubería = pendiente de la tubería 
DH = distancia horizontal entre pozos 
Para comprender de mejor forma los conceptos anteriormente expuestos 
se presenta a continuación en la figura 2. 
 
Figura 3.        Diagrama para cálculo de cotas invert 
 
 
 
Fuente: FERNANDEZ, Jorge, Memoria de Cálculo Aldea El Porvenir. P. 19. 
 
CIE = cota Invert de entrada 
CIS = cota Invert de salida 
CT = cota de la superficie del terreno 
  
30 
 
2.1.7. Fundamentos hidráulicos 
 
Los fundamentos hidráulicos se describen en los siguientes subtítulos. 
 
2.1.7.1. Ecuación de Manning 
 
La ecuación de Manning es el producto del ajuste de curvas obtenidas de 
forma experimental, lo que implica que sea completamente empírica. Esta 
ecuación establece el comportamiento de un flujo a través de un canal abierto, 
que es el sistema que se utiliza en el alcantarillado sanitario. 
 
  
         
 
   
 
 
 
 
 
Donde: 
 
V = velocidad a sección llena (m/s) 
  = diámetro de la tubería (pulg) 
S = pendiente de la tubería (%) 
n = coeficiente de rugosidad (0,010 para PVC y 0,014 para concreto) 
 
Para el primer tramo se tiene que: 
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2.1.7.2. Relaciones hidráulicas 
 
 Para establecer la relación hidráulica, es necesario calcular antes la 
relación de caudales, velocidad y de tirantes. 
 
 Relación de caudales (q/Q) 
Para calcular esta relación se divide el caudal de diseño de cada tramo 
entre el caudal a sección llena calculado en función de la ecuación de 
continuidad. 
 
Como ejemplo se desarrolla la muestra de cálculo del primer tramo del 
proyecto. 
 
Para el cálculo del caudal a sección llena se utilizó tubería PVC de 6” y 
una pendiente del 1,13 %. Primero se calculará el caudal a sección llena 
Donde: 
 
V = velocidad a sección llena (m/s) 
  = diámetro de la tubería (m) 
Q = daudal a sección llena (l/s) 
 
      
 
   
        
 
  
                    
 
            
 
Donde: 
 
q = caudal de diseño (l/s) 
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Q = caudal a sección llena (l/s) 
 
 
 
 
        
          
         
 
 Relación de Velocidades (v/V) 
 
Esta relación se obtiene a partir de las distintas tablas de relaciones 
hidráulicas utilizando la relación de caudales. Posteriormente es multiplicada 
por la velocidad a sección llena para determinar la velocidad a sección parcial. 
 
Utilizando las tablas de relaciones hidráulicas se establece la relación de 
velocidades para el primer tramo y posteriormente la velocidad a sección 
parcial. 
 
 
 
          
 
            (    
 
 
)      
 
 
 
 
 Relación de Tirantes (d/D) 
 
Esta relación, al igual que la relación de velocidades se obtiene de las 
tablas de relaciones hidráulicas. El rango de esta relación generalmente se 
encuentra entre 0,10 y 0,75. 
 
El valor mínimo se establece con el fin de evitar la sedimentación de 
sólidos en las tuberías. Mientras que el valor máximo evita que se produzcan 
presiones que puedan afectar la tubería. 
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Para el primer tramo del proyecto se cuenta con la siguiente relación, 
establecida en las tablas de relaciones hidráulicas. 
 
 
 
        
 
 En el presente informe se tienen algunos casos en donde no se llega a la 
relación de tirantes mínima, sin embargo, es entendible porque se trata de 
inicios de tramos. Además, están bastante cerca de lo que se necesita. 
  
2.1.8. Normas para diámetros, velocidades y zanjas 
 
 Antes de realizar las instalaciones hidráulicas, se tomarán como base las 
normas establecidas en el Instituto de Fomento Municipal. 
 
2.1.8.1. Diámetros mínimos 
 
De acuerdo en lo expuesto en las Normas de INFOM, el diámetro mínimo 
para alcantarillados sanitarios con tuberías de PVC es de 6”. En el caso de 
tuberías de concreto el diámetro mínimo es de 8”. 
 
Para las conexiones domiciliares se debe utilizar una tubería con un 
diámetro mínimo de 6” en concreto y 4” en PVC. Para el último caso se puede 
utilizar un reducidor de 4” x 3” para protección de obstrucciones en la candela 
del registro domiciliar.  
 
2.1.8.2. Velocidades mínimas y máximas 
 
Las velocidades mínimas y máximas se establecen con el fin de evitar la 
sedimentación y a la vez el desgaste de la tubería. Estas deben encontrarse en 
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los rangos que varían de acuerdo con el normativo utilizado como se muestra 
en la tabla V. 
 
Tabla V. Rangos de velocidades 
 
Reglamento 
Valores del factor de caudal 
medio 
Municipalidad de Guatemala  0,75 < v < 3,00 
Instituto del Fomento Municipal (INFOM) 0,60 < v < 2,50 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En ocasiones, existen diseños en los cuales no se logra cumplir con los 
rangos previamente mostrados, por lo que es aceptable asumir otros si se 
comprueba que la tubería es apta. Para el caso de este diseño se tomará la 
normativa del INFOM. 
 
2.1.8.3. Ancho de zanja 
 
Para determinar el ancho de zanja es necesario conocer: la profundidad 
de zanja, el diámetro de la tubería y el entibado. En la actualidad no existe 
normativo nacional que establezca un ancho de zanja para los proyectos de 
alcantarillado. Por lo tanto, es necesario acudir a tablas elaboradas con base en 
experiencias constructivas como la que se muestra a continuación. 
 
 
El entibado es una estructura de madera o metal para prevención de 
derrumbes dentro de la zanja y proteger al trabajador. 
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Tabla VI.        Anchos de zanja mínimos 
 
Diámetro 
(pulg) 
Profundidad de excavación 
(0-2) m (2-4) m (4-5) m 
Ancho de zanja 
s/entibado c/entibado s/entibado c/entibado s/entibado c/entibado 
6 0,50 0,60 0,65 0,75 0,75 0,95 
8 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 
10 0,65 0,75 0,75 0,85 0,85 1,05 
12 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,10 
16 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,20 
18 0,90 1,00 1,00 1,10 1,10 1,30 
22 0,95 1,05 1,05 1,15 1,15 1,35 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.9. Propuesta de tratamiento 
 
 Las aguas negras tendrán que ser vertidas en tres puntos diferentes 
debido a la topografía del lugar que impide realizarlo en un solo lugar, los tres 
puntos deben desfogar en la misma quebrada al centro del caserío El Terrero, 
estas tendrán un rumbo al noroeste hasta juntarse con el río Jalapa a la altura 
del caserío El Sitio. 
 
 Se recomienda la construcción de plantas de tratamiento primario que 
ayuden a cumplir con los parámetros incluidos dentro del Decreto 236-2006 del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, plazo que fue prorrogado para 
ser cumplido hasta el 6 de mayo de 2019. Se tuvo a la vista el estudio de 
caracterización de aguas residuales de la Cabecera Municipal y se determinó 
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que los coliformes fecales son los únicos a los que hay que darles tratamiento 
teniendo ausencia de metales pesados y otro tipo de aspectos pendientes a 
cumplir. 
 
 El objetivo de las plantas de tratamiento primario será la remoción de los 
sólidos en suspensión. Se esperaría que una planta correctamente diseñada 
pueda remover entre el 40 % al 60 % de estos, a través de procesos físicos 
como la sedimentación. Si a esto se agregan procesos químicos como la 
coagulación y la floculación, se estará alrededor del 80 % al 90 % de la 
remoción de sólidos. 
 
 Los dispositivos más utilizados son: 
 
o Fosas sépticas. 
o Tanques IMHOFF. 
o Reactores anaerobios de flujo ascendente (RAFA). 
o Tanques de sedimentación. 
 
Al tomar en cuenta la topografía, el tamaño del terreno disponible, 
dimensiones, costo probable, parámetros a tratar, entre otros; se recomienda 
construir fosas sépticas con pozos de absorción al final de los tramos indicados. 
 
2.1.10.  Presupuesto del proyecto 
 
 La integración de costos está determinada por los costos directos 
(materiales, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, prestaciones 
laborales, transporte) y los costos indirectos (gastos administrativos, 
supervisión, impuestos y la utilidad). 
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 El costo de la mano de obra calificada y no calificada se establece de 
acuerdo con lo mínimo establecido por la ley. Los costos de los materiales 
reflejan los precios promedio en el municipio de Jalapa. 
 
Tabla VII. Resumen del presupuesto del alcantarillado sanitario para el 
caserío El Terrero 
 
# Renglón Cantidad 
Unida
d 
Precio 
Unitario 
Total 
1 Replanteo topográfico 5 008,20 m Q 1,39 Q 6 963,25 
2 Actividades preliminares 5 008,20 m Q 1,25 Q 6 244,88 
3 Excavación 7 532,33 m
3
 Q 18,87 Q 142 117,64 
4 
Tubería PVC 6” junta 
rápida norma ASTM F-
949 
3 240,62 m Q 494,13 Q 1 601 274,50 
5 
Tubería PCV 8” junta 
rápida norma ASTM F-
949 
729,58 m Q 355,57 Q 259 415,80 
6 Pozos de visita 77 unidad Q 2 045,00 Q 157 465,00 
7 Conexiones domiciliares 346 unidad Q 1 124,22 Q 388 981,04 
8 Relleno 8 662,18 m
3
 Q 71,09 Q 615 799,11 
9 Limpieza final 1 global Q 14 967,75 Q 14 967,75 
1
0 
Rótulo de identificación 
del proyecto 
1 unidad Q 2 804,20 Q 2 804,20 
Costo total del proyecto Q 3 196 033,17 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.11. Cronograma de ejecución 
 
Tomando en cuenta que los materiales y la maquinaria pesada están 
disponibles en el mercado local, así como la mano de obra calificada y no 
calificada; se considera que en un plazo de cinco meses el proyecto debería 
estar ejecutado en su totalidad. Se debe tomar en cuenta que, en ocasiones, 
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existen atrasos en los pagos a las empresas constructoras, no se toma en 
cuenta ese tipo de retraso en el cronograma actual. 
 
Tabla VIII.        Cronograma de ejecución físico-financiero 
 
Renglón Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 
Replanteo topográfico Q 6 963,25     Q 6 963,25 
Actividades 
preliminares 
Q 6 244,88     Q 6 244,88 
Excavación Q 71 058.82 Q 71 058,82    Q 142,117,64 
Tubería PVC 6” junta 
rápida norma ASTM F-
949 
 
Q 800 
637.25 
Q 800 637,25   Q 1 601 274,50 
Tubería PCV 8” junta 
rápida norma ASTM F-
949 
  Q 259 415.8   Q 259 415,80 
Pozos de visita  Q 78 732,50 Q 78 732.50   Q 157 465,00 
Conexiones 
domiciliares 
   
Q 388 
981,04 
 Q 388 981,04 
Relleno    
Q 153 
949,78 
Q 461 
849,34 
Q 615 799,11 
Limpieza final     Q 14 967,75 Q 14 967,75 
Rótulo de identificación 
del proyecto 
Q 2 804,20     Q 2 804,20 
TOTAL Q 87 071,25 
Q 950 
428,57 
Q 1 138 785,55 
Q 542 
930,82 
Q 476 
817,09 
Q 3 196 033,17 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.12. Estudio de impacto ambiental 
 
De acuerdo al acuerdo ministerial número 199-2016 del Ministerio de 
Ambiente y recursos naturales, listado taxativo de proyectos, obras, industrias o 
actividades el diseño y la construcción de un proyecto de alcantarillado sanitario 
se encuentra registrado bajo el número 550, taxado como: diseño, construcción 
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y operación de empresas que realizan proyectos de gestión de sistemas de 
alcantarillado, colectores subterráneos y de instalaciones de captación, 
tratamiento y eliminación de aguas residuales, clase 3 700, catalogado como un 
proyecto de alto a moderado impacto ambiental potencial que necesita un plan 
de gestión ambiental para obtener una resolución favorable que establezca los 
parámetros que se deben cumplir y establezca el monto del seguro de caución 
y, posteriormente, el monto de la licencia que deberá pagar la Municipalidad de 
Jalapa para su funcionamiento.  
 
Sin embargo, cabe resaltar que el MARN está brindando la oportunidad a 
las municipalidades de poder trabajar este tipo de proyectos como proyectos de 
bajo impacto ambiental potencial tipo C y solamente necesitan una evaluación 
ambiental inicial como instrumento para obtener una resolución favorable. 
 
De acuerdo con el formato DVGA-GA-002, sí existirán algunos aspectos 
que perjudiquen el ambiente, sin embargo, se reducen únicamente a la 
actividad de construcción mientras se realice la excavación y el relleno para las 
zanjas. Algunos aspectos positivos como la mejora de la visual y la inexistencia 
de aguas servidas a flor de tierra serán evitadas. 
 
2.2. Diseño del sistema de agua potable para la aldea Hierba Buena 
 
Para realizar el diseño de un sistema de agua potable, se deben hacer una 
descripción del proyecto, hacer un levantamiento topográfico, establecer las 
fuentes de agua, así como el aforo de las misma. 
  
 
 
 
40 
 
2.2.1. Descripción del proyecto 
 
Al igual el proyecto de alcantarillado sanitario, la selección del desarrollo 
de un sistema de agua potable para la aldea Hierba Buena se hizo con base en 
un diagnóstico de las necesidades del municipio de Jalapa. Durante el mismo, 
se estableció que los pobladores de la aldea tenían altas complicaciones para 
obtener una necesidad básica como es el agua, a decir verdad, parte de ese 
sistema ya se encuentra construido pero sin ningún fundamento técnico, lo que 
hace que la tubería de distribución falle a menudo debido a que está construida 
con manguera. Al suceder estos contratiempos con el sistema de agua actual, 
los habitantes deben recorrer grandes distancias con el fin de encontrar agua 
en poblados o quebradas aledañas. Además, debido a que la mayoría de las 
personas no cuentan con vehículo se les hace imposible obtener una cantidad 
que pueda cubrir todas sus necesidades. Esta carencia de agua provoca 
enfermedades, malos hábitos y malas condiciones de vida en la aldea. 
 
El proyecto diseñado inicia en el pozo que fue perforado en el 2014 por la 
organización no gubernamental canadiense Wells of Hope, esta organización se 
dedica a la perforación de pozos en comunidades que carecen del vital líquido. 
El pozo fue perforado en su oportunidad con el compromiso por parte de las 
autoridades municipales de construir un sistema agua potable funcional. Debido 
a la falta de fondos de la municipalidad y ante la presión por parte de los 
pobladores de la aldea, les fue donado material para la construcción de su 
sistema de agua, el cual, presenta todo tipo de desperfectos y la municipalidad 
ha pensado en el diseño de un nuevo sistema que reúna todas las condiciones 
técnicas para proveer de agua potable a esta que es una de las poblaciones 
más grandes de la montaña de Santa María Xalapán. 
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Se tiene construido un tanque de almacenamiento de agua de 111 m3 
ubicado en la parte alta de la aldea Hierbabuena. Este tanque fue construido 
entre el 2015 y 2016 por parte de los pobladores, siendo estos dirigidos por 
personal calificado de la municipalidad. A partir de este lugar, el agua se debe 
conducir por gravedad en una longitud  de  cuatro  mi  l ciento   veintisiete   
metros   con sesenta  y   un  centímetros (4 127,61 m). 
 
Por el tipo de condiciones identificadas en la aldea se estableció que era 
conveniente diseñar una red abierta, es decir, una línea central de la cual se 
desprenden ramales para cada una de las viviendas. 
  
2.2.2. Levantamiento topográfico 
 
Un levantamiento topográfico se refiere a todas las acciones realizadas con 
un equipo especial con el fin de determinar coordenadas y elevaciones de un 
terreno específico a ser utilizado en un proyecto. Dependiendo del tipo de 
levantamiento realizado el equipo puede incluir: teodolito, estación total, GPS, 
trípode, plomadas, estadales o primas. 
 
Para este caso el levantamiento topográfico fue realizado con equipo de la 
municipalidad que incluía lo siguiente: 
 
 Teodolito marca SOKKIA TM20H 
 Estadal de aluminio de 4 metros de altura 
 Trípode de metal 
 Cinta métrica de 50 metros 
 Estacas o mojones 
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2.2.3. Fuentes de agua 
 
La fuente de agua a utilizar en el proyecto consiste en un pozo ubicado en 
el caserío Los Ucelos, en la parte baja de la aldea. La ubicación y el tipo de 
fuente no permiten que el agua sea conducida y distribuida por gravedad, lo que 
aumenta la complejidad, costos de operación y mantenimiento del proyecto. El 
pozo funciona por medio de un generador y no por energía eléctrica. Se tiene 
pensado instalar una red de distribución eléctrica trifásica para ser esta la 
principal fuente de energía para el pozo mecánico y que el generador actual sea 
una segunda opción para hacer funcionar el equipo de bombeo. 
 
2.2.4. Aforo de fuentes 
 
Un aforo consiste en la operación de medición con el fin de calcular lo que 
se denomina gasto o caudal de aforo, en otras palabras, la cantidad de volumen 
que fluye por unidad de tiempo. Para realizar aforos existen distintos métodos y 
para este caso se utilizó el método volumétrico.  
 
El aforo de la fuente a utilizar en el proyecto se realizó utilizando un 
recipiente con capacidad de cincuenta galones (189,27 litros). La metodología 
consistió en realizar tres mediciones, tomando el tiempo en que se llenaba el 
recipiente para posteriormente establecer un tiempo promedio que equivale a 
33,5 segundos. Con base en estos datos se procedió a determinar el caudal de 
aforo. 
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Donde: 
 
Qaforo = caudal de aforo (l/s) 
Vol = volumen del recipiente (l) 
tprom = tiempo promedio (l/s) 
 
Utilizando los datos proyectados de la aldea Hierba Buena, se obtiene: 
 
       
        
      
          
 
Es importante mencionar que el aforo se realizó en época de estiaje, lo 
que resulta conveniente ya que es la época más crítica del año. Si con el caudal 
obtenido se cubren las necesidades de la población entonces en la época de 
invierno se garantiza de igual forma la funcionalidad del sistema a pesar de que 
se trate de un pozo mecánico. 
 
2.2.5. Calidad del agua 
 
Para establecer la calidad del agua se utilizó como referencia la técnica 
Standard methods for the examination of water and wastewater de la a.p.h.a. – 
a.w.w.a. – w.e.f. 21st edition 2005, normas Coguanor ngo 4 010 (sistema 
internacional de unidades) y 29001 (agua potable y sus derivadas), Guatemala, 
en la cual se incluyen especificaciones del agua para consumo humano (agua 
potable). Además, se utilizó la NTG 29006, en la que se describe todo lo 
relacionado con el traslado de muestras para ensayos de agua potable. 
 
Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio Unificado de Química y 
Microbiología Sanitaria Dra. Alba Tabarini Molina del Centro de Investigaciones 
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de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y los resultados demostraron que el agua de la fuente no cumple 
con algunos parámetros establecidos en la norma. 
 
Los resultados de ambos exámenes son mostrados al final de este informe 
en el apartado de anexos. 
 
2.2.5.1. Análisis fisicoquímico 
 
Este análisis permite determinar las siguientes características físicas: 
aspecto, color, turbiedad, olor, sabor, potencial de hidrógeno, temperatura, 
conductividad eléctrica y sólidos disueltos y características químicas como: 
calcio, nitritos, nitratos, cloro residual, manganeso, cloruros, magnesio, sulfatos, 
hierro total y dureza total; y otras como: hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos y 
alcalinidad total de una muestra de agua. Para obtener la muestra se utilizó un 
recipiente de plástico con capacidad de un galón que fue transportado en 
condiciones de refrigeración, la muestra fue tomada en el tanque de 
abastecimiento de agua debido a que el pozo no tiene una salida para tomarla 
en ese punto. 
 
Las observaciones principales son que el color, turbiedad y manganeso 
son altos, el hierro está en los límites máximos permisibles y el resto de las 
variables se encuentra dentro de los límites máximos aceptables de normalidad 
según la Norma COGUANOR NTF 29001. 
 
El manganeso es un elemento químico metálico de color blanco grisáceo, 
quebradizo. Las cantidades encontradas en la muestra pueden representar 
bacterias activas debido a que es un micronutriente o porque los minerales que 
lo contienen están en claro contacto con el agua en condiciones reducidas. Es 
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poco probable que el manganeso represente una amenaza para la salud 
cuando existe entre los límites de 0,1 a 0,6 mg/L, pero sí puede tornar el agua 
turbia y alterar su sabor, también puede causar manchas en el lavado de ropa. 
Debido a que la cloración la remueve del agua, no se considera diseñar 
elementos adicionales. 
 
2.2.5.2. Análisis bacteriológico 
 
El examen bacteriológico permite determinar la presencia del grupo 
coliforme total (Coli – Aerogenes), que es una bacteria no patógena pero que se 
presenta en los intestinos de los seres vivos. La toma de muestras fue realizada 
de acuerdo con lo dictado en las normas utilizando un recipiente esterilizado 
con una capacidad de cien mililitros que fue transportado en condiciones de 
refrigeración. Este análisis examina aspectos como: sabor, aspecto, olor, 
sustancias en suspensión y cloro residuales. 
 
De acuerdo con este análisis es prudente que se realice un sistema de 
desinfección, el cual, ha sido diseñado con un clorinador de pastillas debido a 
que el agua no es potable según la Norma COGUANOR NTF 29001. 
 
2.2.6. Componentes del sistema 
 
El sistema diseñado está compuesto básicamente por dos partes 
principales. La primera es la línea de conducción, que da inicio en el pozo 
mecánico y culmina en el tanque de almacenamiento. Está compuesta por 
tubería PVC con diámetro de 3”, un paso aéreo sobre la quebrada de Los 
Ucelos y una caja con una válvula de cheque para evitar que el agua que llega 
al tanque no regrese al pozo. Es importante hacer notar que cuando exista un 
tramo de roca maciza es necesario utilizar en ese tramo tubería de HG para 
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evitar la excavación en roca y se acomoda superficialmente, este caso no 
sucede para esta línea de conducción. 
 
La segunda parte es la red de distribución que da inicio en el tanque de 
almacenamiento y finaliza en cada una de las conexiones domiciliares. Esta 
parte está compuesta por tubería de distintos diámetros y presiones, accesorios 
y cajas de válvulas. En el interior de las residencias también es conveniente 
utilizar tubería de ½” de diámetro. Actualmente donde existe tubería es de PVC, 
otras partes de manguera, otras de tubería de asbesto. 
 
2.2.7. Parámetros de diseño 
 
El análisis de distintos factores de la población y la aldea en donde se diseñó 
el proyecto permiten establecer distintos parámetros que se ajusten al diseño 
del proyecto. Entre los factores analizados se encuentran los: ecológicos, 
sociales, demográficos, económicos y técnicos. 
 
Los parámetros y criterios a continuación descritos son los establecidos en la 
guía para el diseño de abastecimiento de agua potable en zonas rurales, cuyo 
autor es la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR). 
 
2.2.7.1. Población actual 
 
Debido a la falta de datos relacionados con la población actual de la aldea 
Hierba Buena, se tuvo la necesidad de realizar un censo poblacional del que se 
obtuvieron los resultados a continuación mostrados. 
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Tabla IX. Población actual aldea Hierba Buena 
 
Clasificación Cantidad 
Hombre 288 
Mujer 320 
Niño 149 
Niña 173 
Total 930 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.7.2. Periodo de diseño 
 
El periodo de diseño representa el tiempo durante el cual el sistema de 
agua potable y todos sus componentes van a prestar un servicio funcional y 
eficiente. Para establecer el mismo, se deben tomar en cuenta factores como: 
vida útil de los materiales, inversiones a realizar, población y futuras 
ampliaciones. 
 
Se recomienda un periodo de diseño mínimo de 20 años para obras civiles 
y una consideración extra de 2 años por trámites de gestión. Por lo tanto, el 
periodo de diseño seleccionado equivale a 22 años. 
 
2.2.7.3. Estimación de población futura 
 
La estimación de la población futura se realiza utilizando el método 
geométrico, que es el recomendado en la guía de UNEPAR. La tasa de 
crecimiento utilizada es del 3,1 % anual, que es la establecida para el 
departamento de Jalapa por el Instituto Nacional de Estadística. 
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 Método geométrico 
          
  
 
Donde: 
 
Pf = población futura (hab) 
Pa = población actual (hab) 
r = tasa de crecimiento (%) 
n = periodo de diseño. (Años) 
 
Utilizando los datos de la aldea Hierba Buena, se obtiene: 
 
                    
             
 
2.2.7.4. Dotación 
 
La dotación representa la cantidad de agua, usualmente en litros, que se 
asigna a cada persona en una unidad de tiempo. Generalmente, las unidades 
utilizadas a nivel nacional son lts/hab/día. 
 
Este parámetro se ve influenciado por distintas características propias del 
lugar o de la población. Entre estos se puede mencionar: temperatura, calidad 
del agua, existencia de alcantarillado sanitario, estado socioeconómico, presión 
en la red de distribución, tarifa y tipo de administración por parte de la 
municipalidad, COCODE o Comité de agua. 
 
De acuerdo con la guía para el diseño de sistemas de agua potable de 
UNEPAR, las dotaciones utilizadas en el diseño deben ser las que se muestran 
en la tabla X. 
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Tabla X. Dotaciones según UNEPAR 
 
Tipo de servicio Dotación (lts/hab/día) 
Llena cántaros 30-60 
Llena cántaros y conexiones prediales 60-90 
Conexiones prediales fuera de la vivienda 60-120 
Conexiones intradomiciliares con opción a grifos 90-170 
Pozo excavado con bomba manual 20 
Aljibes 20 
 
Fuente: UNEPAR. Guía de dotación. p. 16. 
 
Tomando como referencia la tabla X, en el diseño del sistema de agua 
potable para la aldea Hierba Buena, se utilizará una dotación de 100 lts/hab/día. 
Esta fue seleccionada considerando que la zona es altamente rural y con 
muchas limitaciones, así que se toma el mínimo recomendable para conexiones 
intradomiciliares, sin embargo, cuentan con una fuente que es capaz de 
abastecer una buena cantidad de domicilios. 
 
2.2.7.5. Factor de día máximo 
 
Debido a distintas circunstancias, el consumo de agua por parte de una 
población varía a lo largo del año. El factor de día máximo se encarga de 
compensar el consumo debido a esta variación. El valor del factor varía desde 
1,2 a 1,5 dependiendo de las condiciones mostradas en la tabla XI.  
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Tabla XI. Valores del factor de día máximo 
 
Cantidad de Habitantes Futura Factor de día máximo 
< 1 000 1.2-1.5 
< 1 000 1.2 
 
Fuente: UNEPAR. Valores del factor de día máximo. p.16. 
 
Tomando en cuenta que el factor día máximo tiene un valor bajo para altas 
poblaciones y un valor alto para pequeñas poblaciones, para el diseño del 
sistema actual se utilizará un valor equivalente a 1,2. 
 
2.2.7.6. Factor de hora máxima 
 
En cualquier población, es común que a lo largo del día existan momentos 
en los que la mayoría de los habitantes está haciendo uso del sistema de agua 
potable. A partir de esto, se formuló el factor de hora máxima, el cual prevé el 
uso simultáneo del servicio. En la siguiente tabla se muestran los valores de 
factor de hora máxima recomendados por UNEPAR. 
 
Tabla XII.         Valores del factor de hora máximo 
 
Cantidad de Habitantes Futura Factor de hora máximo 
< 1 000 1.2-1.5 
< 1 000 1.2 
 
Fuente: UNEPAR. Valores del factor de hora máximo. p. 12. 
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Contrario al factor de día máximo, el factor de hora máximo es mayor 
cuando se cuenta con bajas poblaciones, por lo que para este caso se utilizó un 
valor de 2. 
 
2.2.8. Diseño del sistema 
 
Para la elaboración del diseño del sistema del caudal diario, se debe 
establecer caudales máximos y mínimos.  
 
2.2.8.1. Caudal medio diario 
 
Este caudal es la base para dar inicio al diseño y está influenciado 
únicamente por la cantidad de habitantes al final del período de diseño y la 
dotación asumida. 
 
    
      
      
 
 
Donde: 
 
Qmd = caudal medio diario (l/s) 
Dot = dotación asumida (l/hab/día) 
Pf = población futura (hab) 
 
Utilizando los datos de la aldea Hierba Buena, se obtiene: 
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2.2.8.2. Caudal máximo diario 
 
El caudal máximo diario, también conocido como caudal de conducción 
porque es utilizado en el diseño de la línea de conducción, representa el 
consumo máximo durante un día a lo largo de un año. Generalmente ese se 
presenta en días donde se realizan actividades que integran a la mayoría de la 
población. 
 
Debido a que muy pocas veces se cuenta con un registro exacto del 
consumo máximo diario de una población se procede a calcularlo de acuerdo 
con lo mostrado a continuación. 
 
            
 
Donde: 
 
QDM = caudal máximo diario (l/s) 
Qmd = caudal medio diario (l/s) 
FDM = factor de día máximo 
 
Utilizando los datos de la aldea Hierba Buena, se obtiene: 
 
                              
 
2.2.8.3. Caudal máximo horario 
 
Este caudal es comúnmente conocido como caudal de distribución ya que 
es el utilizado en el diseño de la red de distribución. Este representa el máximo 
consumo que se puede producir a lo largo del día y por lo general se produce 
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en horas de la mañana. El procedimiento para calcular es bastante similar al 
utilizado en el caudal máximo diario. 
 
            
Donde: 
 
QMH = caudal máximo horario (l/s) 
Qmd = caudal medio diario (l/s) 
FHM = factor de hora máximo 
 
 
Utilizando los datos de la aldea Hierba Buena, se obtiene: 
 
                            
 
2.2.8.4. Línea de conducción 
 
Actualmente existe una línea de conducción que fue construida con 
criterios técnicos por parte de la Dirección Municipal de Planificación y que 
funciona de forma estable, no se presentan problemas con esta línea de 
conducción que va desde el pozo mecánico hasta el tanque de distribución y 
que recorre una distancia de 1 095,02 metros en una tubería de 3” de 250 PSI. 
También existe un paso aéreo con tubería HG que se encuentra anclado de 
manera adecuada. En la parte alta se colocó una caja con una llave de cheque 
para evitar que el agua del tanque y de la tubería regrese al pozo. La cantidad 
de agua que llega al tanque de distribución es muy buena como se indicó en 
incisos anteriores. 
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2.2.8.5. Tanque de abastecimiento 
 
  Además de la línea de conducción, el tanque de abastecimiento de agua 
para la aldea Hierbabuena está construido en su totalidad y también fue 
construido bajo parámetros técnicos que garantizan su construcción. 
 
 Para satisfacer la cantidad de agua potable en los domicilios, es 
necesario que el tanque de abastecimiento sea capaz de almacenar suficiente 
líquido y proveer a la comunidad. Las medidas internas del tanque son de 5,00 
metros de ancho, 10,00 metros de largo y 2,22 metros de altura hasta el 
rebalse, lo que lo convierte en un tanque con una capacidad de 111 m3 de 
capacidad de almacenaje. 
 
 Debido a que no existen informes de las variaciones de la demanda de 
agua en la aldea con respecto al tiempo, el volumen del tanque de 
abastecimiento deberá estar entre el 25 % al 40 %, como mínimo, del caudal 
medio diario. El modelo matemático tendría que ser de esta manera: 
 
               [ ]    
        
 
 
               
                    
  
 
Donde: 
 
Vta = volumen del tanque de abastecimiento (l/s) 
Qmd = caudal medio diario (l/s) 
P = porcentaje (40 %) 
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Por lo que se puede deducir que el tanque de abastecimiento es suficiente 
para satisfacer las demandas de la población en mención. 
 
2.2.8.6. Red de distribución 
 
 La red de distribución la constituye la línea principal y los ramales hasta 
llegar a cada una de las viviendas de los pobladores de la aldea Hierbabuena. 
 
Para calcular la red de distribución se utilizó el método de red abierta, 
esto consiste en distribuir el agua desde tuberías de diámetro mayor a tuberías 
de diámetro menor, estas últimas son conocidas como ramales que terminarán 
en puntos ciegos sin tener interconexiones con otros ramales o con la tubería 
principal. 
 
 La principal desventaja de trabajar este método es que cuando exista 
una falla en la tubería, se tiene que cerrar el flujo de agua y dejar sin el servicio 
de agua potable a los vecinos mientras se realizan las reparaciones pertinentes. 
Con respecto a ventajas se puede indicar que su resolución de diseño es 
directa porque se calculan las pérdidas en cada tubería para calcular la línea 
piezométrica y la presión en cada nodo, caso contrario a una red cerrada donde 
se debe realizar el balance de los caudales. Otra de las ventajas es el costo 
sobre la red cerrada porque se necesitaría una cantidad menor de tubería. Para 
el caso de las áreas rurales, generalmente se trabajará con redes abiertas 
debido a la topografía y a lo disperso de las viviendas. 
 
 La ecuación de Hazen & Williams es el modelo matemático que se 
adecúa mejor para una red de distribución abierta. 
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Donde: 
 
Hf = pérdidas por fricción o pérdidas de carga en la tubería (m). 
L = longitud del tramo (m). 
Q = caudal (l/s) 
C = coeficiente, depende del material de la tubería a utilizar 
Ø = diámetro interno de la tubería (pulg). 
 
Para tubería PVC se tiene que C = 150 y para tubería HG tenemos que C 
= 100. 
 
Ejemplo de diseño de una línea de la red de distribución: 
 
Datos: 
 
Cota inicial de la salida del tanque (caja): 259,07 m 
Cota final del ramal principal hasta ramal 1 en E-28: 197,84 m 
Longitud del tramo: 639,89 m 
Caudal máximo horario: 4,22 l/s 
Coeficiente C para tubería PVC: 150 
 
Diámetro teórico: 
 
  (
                          
             
)
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Se utilizará una tubería de 2” cuyo diámetro interno es de 2,259 pulg. 
 
Cálculo de la pérdida 
 
    
                          
                  
 
 
           
 
Cálculo de la velocidad 
 
   
         
  
 
 
   
           
      
 
 
           
 
El diámetro de tubería propuesto sí cumple con los parámetros 
establecidos anteriormente. 
 
Cálculo de la cota piezométrica: 
 
                   
 
                          
Cálculo de la presión dinámica: 
58 
 
                                        
 
                                    
 
Cálculo de la presión estática: 
 
                                            
 
                                    
 
Por lo tanto, una tubería de 100 PSI cumple con los parámetros 
requeridos al tener una presión de diseño de 90 PSI, en otras palabras, el 90 % 
de su capacidad comercial. 
 
Cálculo de cantidad de tubos: 
 
      |
       
 
| 
 
       109 
 
Se agrega un 2% por la condicionante que se tiene respecto a las 
variaciones del terreno, es decir, este no es plano y posee curvaturas verticales. 
 
2.2.8.7. Desinfección 
 
Se usará el alimentador de tricloro automático, que será instalado en la 
caseta de bombeo del pozo mecánico, esto abastecerá de agua potable desde 
la línea de conducción a la entrada del tanque de abastecimiento. 
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Si se calcula la cantidad de litros diarios que el pozo mecánico abastece 
al tanque de distribución se puede calcular el caudal de agua en la línea de 
conducción. 
 
                      
                  
 
Las tabletas de tricloro poseen un 10 % de su volumen como estabilizador 
y el    90 % de solución de cloro y tienen las siguientes especificaciones: 
 
Peso = 200 gr 
Diámetro = 3 pulg 
Espesor = 1 pulg 
Velocidad de 
disolución 
= 15 gr / 24 hr 
 
Cálculo de tabletas por mes para clorar caudal de agua de conducción 
   
     
  
 
Donde: 
 
G = gramos de tricloro 
C = miligramos por litro deseados 
M = litros de agua a tratarse, por día 
D = número de días 
%CL = concentración de cloro 
 
Se deben utilizar entre 0,07 % y 0,15 % de gramos de tricloro, para este 
caso se utilizará el máximo. 
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Por lo que se necesitarán 122 tabletas mensuales. 
 
2.2.8.8.        Presupuesto del proyecto 
 
Luego de cotizar los diferentes materiales, mano de obra, costos 
indirectos y otros, se tiene el siguiente resumen de presupuesto: 
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Tabla XIII. Resumen del presupuesto del sistema de agua potable para 
la aldea Hierba Buena 
 
# Renglón Cantidad 
Unida
d 
Precio 
Unitario 
Total 
1 Replanteo topográfico 4 029,21 m Q 1,73 Q 6 960,13 
2 Actividades preliminares 4 029,91 m Q 1,55 Q 6 244,88 
3 Excavación 1 289,57 m
3
 Q 33,06 Q 42,630,26 
4 
Tubería PCV 2” 100 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
1 176,46 m Q 36,21 Q 42 594,30 
5 
Tubería PCV 1 ¼” 100 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
206,62 m Q 38,24 Q 7 901,67 
6 
Tubería PCV 1 ¼” 125 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
188,02 m Q 36,45 Q 6 853,14 
7 
Tubería PCV 1” 125 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
317,13 m Q 31,03 Q 9 842,10 
8 
Tubería PCV ¾” 160 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
519,70 m Q 22,50 Q 11 695,54 
9 
Tubería PCV 1” 250 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
859,96 m Q 27,61 Q 23 739,79 
10 
Tubería PCV ¾” 250 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
393,99 m Q 22,52 Q 8 872,43 
11 
Tubería PCV ½” 315 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
197,60 m Q 27,21 Q 5 377,25 
12 Caja de válvula de aire 2 unidad Q 4 746,35 Q 9 492,70 
13 Caja de llave de paso 8 unidad Q 4 029,55 Q 32 236,40 
14 Conexiones domiciliares 155 unidad Q 593,83 Q 92 044,12 
15 Clorinador 1 unidad Q 19 565,00 Q 19 565,00 
16 Relleno 1,289,57 m
3
 Q 24,79 Q 31 972,51 
17 Rótulo de identificación del proyecto 1 unidad Q 2 804,20 Q 2 804,20 
Costo total del proyecto Q 360 826,42 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.8.8. Cronograma de ejecución 
 
Luego de realizar el análisis correspondiente, se puede deducir que 4 
meses son suficientes para culminar el proyecto en su totalidad, el cronograma 
está establecido de la siguiente manera: 
 
Tabla XIV. Cronograma de ejecución físico-financiero aldea Hierba 
Buena 
 
Renglón Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total 
Replanteo topográfico Q 6 960,13    Q 6 960,13 
Actividades preliminares Q 6 244,88    Q 6 244,88 
Excavación Q 21 315,13 Q 21 315,13   Q 42 630,26 
Tubería PCV 2” 100 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
Q 42 594,30    Q 42 594,30 
Tubería PCV 1 ¼” 100 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
 Q 7 901,67   Q 7 901,67 
Tubería PCV 1 ¼” 125 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
 Q 6 853,14   Q 6 853,14 
Tubería PCV 1” 125 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
 Q 9 842,10   Q 9 842,10 
Tubería PCV ¾” 160 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
 Q 11 695,54   Q 11 695,54 
Tubería PCV 1” 250 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
  Q 23 739,79  Q 23 739,79 
Tubería PCV ¾” 250 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
  Q 8 872,43  Q 8 872,43 
Tubería PCV ½” 315 PSI junta rápida Norma 
ASTM D-2241 
  Q 5 377,25  Q 5 377,25 
Caja de válvula de aire  Q 9 492,70   Q 9 492,70 
Caja de llave de paso   Q 32 236,40  Q 32 236,40 
Conexiones domiciliares    Q 92 044,12 Q 92 044,12 
Clorinador    Q 19 565,00 Q 19 565,00 
Relleno Q 7 993,13 Q 7 993,13 Q 7 993,13 Q 7 993,13 Q 31 972,51 
Rótulo de identificación del proyecto    Q 2 804,20 Q 2 804,20 
TOTAL Q 85 107,57 Q 75 093,41 Q 78 218,99 Q 122 406,45 Q 360 826,42 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.8.10. Mantenimiento del sistema 
 
 Es necesario considerar que los sistemas de agua potable necesitan 
formas adecuadas de mantenerlo y operarlo para que se conserve en un estado 
adecuado para el período de diseño para el cual fue diseñado. 
 
 En la aldea Hierbabuena existe un comité de agua potable que es 
diferente al Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), el cual, se encarga 
de dar mantenimiento, cobrar y reparar los daños de la tubería de agua potable 
antigua o la que se distribuye por medio de mangueras. Este comité tiene más 
de 20 años de funcionar en la comunidad y conoce bien la problemática del 
agua potable. Algunos de sus integrantes han trabajado en la Municipalidad de 
Jalapa y conocen del tema de los servicios públicos y reparaciones menores. 
 
 Administración 
 
Este comité de agua potable estará encargado de racionar el agua de 
forma equitativa y de verificar que el sistema se utilice de forma responsable. 
Se propone que exista una persona encargada del mantenimiento preventivo y 
correctivo. Además, se propone que se turnen los vecinos para brindar 
seguridad durante el día y la noche y así evitar actos vandálicos como robo de 
válvulas, llaves, entre otros. 
 
Debe existir un tesorero encargado de administrar los cobros a los 
usuarios, a más tardar, en los primeros 10 días de cada mes. Estos ingresos 
deben estar depositados en una cuenta bancaria en la que el presidente y 
tesorero puedan tener firma registrada y solo se puedan emitir cheques cuando 
firmen ambos. Los cobros a los usuarios deben servir para cubrir reparaciones, 
mejoras o ampliaciones, gastos administrativos, entre otros. 
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El presidente debe tener un control sobre la cantidad de usuarios 
conectados al sistema y otorgar el derecho a nuevos usuarios después de llenar 
los requisitos respectivos que señale el comité. Vocales serán necesarios para 
sustituir a la figura del presidente cuando éste no esté presente, la cantidad de 
ellos será determinada por la comunidad. 
 
Por último, es necesario que todos estos aspectos sean puestos ante el 
conocimiento de la aldea y así evitar problemas con los futuros usuarios, se 
recomienda que cada acción nueva sea consensuada con la comunidad. 
 
 Operación y mantenimiento 
 
 El fontanero debe tener un sueldo mensual y debe ser una persona que 
posea conocimientos técnicos y certificados. Será el responsable de mantener 
el sistema de agua potable en buenas condiciones al inspeccionar cada uno de 
los componentes del sistema, detectar fugas, reparar la tubería, mantener 
limpias las unidades como el tanque de abastecimiento, válvulas, llaves, caseta 
de control, brocal del pozo, paso aéreo; y que se mantenga en buenas 
condiciones. 
 
En caso de que no exista fontanero, el presidente del comité será el 
responsable de mantener el sistema en óptimas condiciones. Es importante 
recalcar que ningún sistema de agua potable puede tener un correcto 
funcionamiento si no existe supervisión técnica y un equipo administrativo que 
se encargue de él. 
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2.2.8.11. Estudio de impacto ambiental 
 
De acuerdo al Acuerdo Ministerial Número 199-2016 del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, listado taxativo de proyectos, obras, industrias 
o actividades el diseño y la construcción de un proyecto de agua potable se 
encuentra registrado bajo el número 549, taxado como: mejoramiento, 
ampliación, rehabilitación de sistemas de agua potable, clase 3 600, catalogado 
como un proyecto bajo impacto ambiental potencial para obtener una resolución 
favorable que establezca los parámetros que se deben cumplir y el monto de la 
licencia que deberá pagar la Municipalidad de Jalapa para su funcionamiento 
que para todos los proyectos tipo C está taxada en Q 200,00. 
 
De acuerdo con el formato DVGA-GA-002, sí existirán algunos aspectos 
que perjudiquen el ambiente, sin embargo, se reducen únicamente a la 
actividad de construcción mientras se realice la excavación y el relleno para las 
zanjas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío El 
Terrero beneficiará directamente a los 2 076 habitantes actuales 
distribuidos en 346 viviendas, además de considerarse factible su 
construcción diseñada para 30 años. El beneficio para la población será la 
mejora en la calidad de vida debido a un decremento de enfermedades 
gastrointestinales y mejora en el ornato de su comunidad. El costo total del 
proyecto es de Q 3 196 033,17 y se estima su ejecución en 5 meses. El 
costo por metro es de Q 638,16. 
 
2. La construcción del sistema de agua potable para la aldea Hierbabuena 
beneficiará directamente a los 930 habitantes actuales, además, de 
considerarse factible su construcción diseñada para 20 años. El beneficio 
para la población será la mejora en la calidad de vida debido a un 
decremento de enfermedades gastrointestinales y mejora en el ornato de 
la comunidad. El costo total del proyecto es de Q 360 826,42 y se estima 
su ejecución en 4 meses. El costo por metro es de Q 51,84. 
 
3. La topografía irregular del caserío El Terrero hace que algunos pozos 
sean relativamente profundos, sin embargo, son factibles construirlos 
debido a la gran distancia entre el terreno natural y el manto freático. 
Además, es conveniente realizar las descargas por tres tramos para evitar 
profundidades que sí coincidan con niveles subterráneos de agua. 
 
4. La ubicación y lo disperso de las viviendas de la aldea Hierba Buena hace 
necesario que el sistema de distribución de agua potable sea diseñado por 
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ramales abiertos debido a la ventaja de ser económico, de fácil ejecución y 
de permitir su operación y mantenimiento a pesar de las reparaciones que 
tengan que hacerse. 
 
5. El agua que proviene del pozo en la aldea Hierba Buena no es apta para 
el consumo humano en la actualidad, pero puede utilizarse para abastecer 
a la comunidad siempre y cuando se instale un sistema de cloración que 
permita potabilizar el vital líquido. 
 
6. La ejecución de estos proyectos no causará impactos negativos en el 
ambiente del caserío El Terrero ni en la aldea Hierba Buena tal y como 
muestran las evaluaciones ambientales. Los cambios solo sucederán 
durante la fase de construcción donde el suelo sufrirá un leve cambio al 
ser removido durante un período de tiempo y que luego retornará a su 
estado. Con esto se cumplen las exigencias del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. A la Municipalidad de Jalapa, aplicar la cloración al sistema de agua 
potable de la aldea Hierba Buena debido a que está demostrado que la 
fuente no cumple con aspectos físicoquímicos sanitarios ni bacteriológicos 
y así evitar las enfermedades gastrointestinales. 
 
2. Construir ambos proyectos en época seca y evitar el tiempo de lluvia 
debido a los problemas de logística y retrasos que puedan ocasionarse. 
 
3. Brindar a la comunidad la capacitación constante sobre el uso de los 
sistemas de alcantarillado sanitario y de agua potable para evitar 
desperfectos por el mal uso o descuido por parte de la comunidad y así 
hacer que los proyectos funcionen en el período de tiempo para los cuales 
fueron diseñados. 
 
4. Asignar un supervisor responsable que pueda tomar en cuenta los diseños 
presentados en este trabajo para evitar mal funcionamiento de alguno de 
los proyectos. 
 
5. Ejecutar las obras a la brevedad posible debido a que son demandas 
urgentes de las poblaciones en mención. 
 
6. Cumplir con todos los requerimientos de ley al momento de ejecutar las 
obras para evitar futuras sanciones por parte de la Contraloría General de 
Cuentas así como elegir una empresa que tenga la capacidad económica 
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de ejecutar la obra en los tiempos que se plantearon en el presente 
trabajo. 
 
7. Diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales antes de la ejecución 
del proyecto del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío El 
Terrero debido a normativas del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
8. Cumplir con las medidas de mitigación de acuerdo a la evaluación 
ambiental realizada y que está incluida en los apéndices del presente 
informe. 
 
9. Al comité de agua de la aldea Hierba Buena, mantener sus normativos 
actualizados para realizar los cobros por el uso del sistema de agua 
potable debido a que el mantenimiento y la operación requerirán de fondos 
suficientes, así como el pago del fontanero. 
 
10. Desligar al COCODE de la aldea de las actividades del comité para actuar 
con autonomía en las decisiones que tengan que tomarse. 
 
11. Concientizar a la población sobre el uso racional del agua. Otras 
comunidades pueden utilizar el tanque de abastecimiento actual para sus 
comunidades debido a la cantidad de agua que puede llegar por medio del 
pozo que actualmente está perforado y en funcionamiento. 
 
12. Colaborar con la mano de obra no calificada del proyecto de agua potable. 
 
13. Al COCODE del caserío El Terrero, concientizar a la población que el 
proyecto del alcantarillado sanitario está diseñado exclusivamente para 
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aguas negras y no pluviales para evitar el colapso de la futura planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
14. Tramitar el proyecto de la pavimentación del caserío después de la 
ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario debido a que la tubería 
de agua potable se encuentra en condiciones aceptables. 
 
15. Apoyar a la municipalidad con la mano de obra no calificada del proyecto 
de alcantarillado sanitario. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1.  Cálculo hidráulico, diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario para el caserío El Terrero, Jalapa 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2. Cálculo hidráulico, diseño del sistema de agua potable para 
la aldea Hierba Buena, Jalapa 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 3.  Planos del diseño del sistema de alcantarillado sanitario 
para el caserío El Terrero, Jalapa 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
94 
 
Apéndice 4. Planos del diseño del sistema de agua potable para la aldea 
Hierba Buena, Jalapa 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1.         Exámen bacteriológico 
 
 
 
104 
 
Continuación del anexo 1. 
 
 
Fuente: CII, Facultad de Ingeniería, USAC. 
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Anexo 2.        Evaluación ambiental inicial 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111 
 
Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 
 
Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Fuente: Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. 
 
 
